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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 15/U/Adm/2021 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyłącznika typu TGI 24.06.20 w urządzeniu rozdzielnicy ŚN 

„ROTOBLOK” 4p GTR znajdującej się w IMP PAN w Gdańsku 

 

  

 Zamówienie obejmuje:  

 

 Demontaż uszkodzonego wyłącznika TGI 24.06.20; 

 Dostawę i montaż nowego wyłącznika TGI 24.06.20; 

 Demontaż uszkodzonego slotu nr 3 PS-0 24VDC zabezpieczenia SN uREG; 

 Dostawę i montaż nowego slotu nr 3 PS-0 24VDC zabezpieczenia SN u RG; 

 Próby funkcjonalne wyłącznika TGI 24.06.20. 

 

Adres wykonania usługi:  

 

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk  

ul. Fiszera 14  

80-231 Gdańsk. 

 

Czas realizacji zamówienia: w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 

Okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru lub raportu z wizyty usługowej na 

obiekcie. Gwarancja na aparaturę i urządzenia poddostawców według kart gwarancyjnych 

dostarczonych przep producentów na dany wyrób. 


