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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 16/U/Adm/2025 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie niezbędnych instalacji 

kompensacji mocy biernej ASVG. 

 

 

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ze 

względu na duży poziom mocy biernej zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty 

wykonania prac niezbędnych do zmniejszenia poziomu tej mocy. 

W ramach koniecznych prac IMP PAN przewiduje dostawę, montaż i uruchomienie 

niezbędnych instalacji kompensacji mocy biernej. Zamawiający wymaga uruchomienia 

instalacji wyposażonej w urządzenie oparte na technologii półprzewodnikowej 

kompensujące mocy bierną pojemnościową oraz indukcyjną (ASVG). Wymagana minimalna 

moc 50kvar. 

Ze względu na fakt, że Instytut jest jednostką naukowo-badawczą wymaga się również 

kompensacji wyższych harmonicznych na poziomie do co najmniej 15-tej. 

Dostarczona i uruchomiona instalacja musi dokonywać pomiaru prądów w istniejących 

torach prądowych o In=1600A. W celu uruchomienia należy wykonać niezbędne prace w 

zakresie dostosowania istniejącej rozdzielnicy do prawidłowego funkcjonowania 

kompensatora mocy biernej, w zakresie tych prac znajduje się m.in.: wyposażenie pola RGnn 

NSL2 wraz z odpowiednim zabezpieczeniem, przygotowanie pomiaru pośredniego 

urządzenia ASVG w oparciu o przekładniki prądowe 1600A/5A oraz instalacje kablowe. 

Montaż urządzenia kompensacji mocy biernej ASVG Zamawiający przewiduje w 

pomieszczeniu rozdzielni głównej Niskiego Napięcia. Linia kablowa o długości do 25m i 

przekroju 5x25mm2 prowadzona powinna być w istniejących oraz nowych trasach 

kablowych.  
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Montaż urządzenia kompensacji mocy biernej ASVG dopuszcza się naściennie w 

pomieszczeniu rozdzielni NN. Należy przewidzieć i wykonać konieczne zabezpieczenia 

prądowe. 

 

Parametry ASVG: 

1. Układ sieci TN-S 

2. Napięcie 400V AC +/- 20% 

3. częstotliwość 50Hz +/- 5% 

4. współczynnik kompensacji > 92% lub wyższy 

5. sprawność urządzenia w warunkach znamionowych > 96% lub wyższa 

6. Komunikacja: RS485 

7. Ekran dotykowy 

8. Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe 

9. Układ chłodzenia: aktywny, z wielostopniową lub płynną regulacją 

10. IP20 lub wyższa 

11. temperatura pracy co najmniej od: -10C do +40C 

 


