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Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6/D/ApBad/2023

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dwodch elementow tj. bloku rur z kolektorami i obudowy, do
budowy magazynu ciepta z materiatem zmiennofazowym.

1. Bloku rur z kolektorami — sztuk 1:

blok rur z kolektorami bgdzie umieszczony w obudowie, wewnatrz rur bedzie ptynal no$nik
ciepta o mozliwym zakresie temperatur od 120°C do -20°C;

rura musi by¢ wykonana w ksztalcie U i osadzona z jednej strony w kolektorze dolotowym a z
drugiej w kolektorze powrotnym;

rura musi pracowa¢ w pozycji poziome;j;

minimalna dtlugo$¢ odcinka prostego rury: 800 mm;

podziatka rur jednakowo dla rozstawu w pionie i w poziomie 60+20 mm;

liczba rur w poziomie nie mniejsza niz 8;

liczba rur w pionie nie mniejsza niz 10 mm;

materiat rur i kolektorow: stal nierdzewna;

kroccee przytaczeniowe kolektorow GW 1,

wymagane dopuszczalne nadcisnienie po stronie no$nika ciepta to 0,6MPa.

2. Obudowa magazynu ciepta — sztuk 1:

geometria wewnetrzna obudowy powinna pozwoli¢ na umieszczenie w $rodku rur z
kolektorami (punkt 1) z luzem réownym potowie podziatki rur z kazdej strony;

material obudowy: stal nierdzewna;

wysoko$¢ obudowy powyzej bloku rur z kolektorami nie mniejsza niz 20 mm;

obudowa magazynu musi posiada¢ elementy pod szekle pozwalajace na jej podnoszenie, wraz
z blokiem lamelowym umieszczonym w §rodku, za pomocg transportu pionowego;

obudowa musi posiada¢ od gory pokrywe, dopasowang do kolektoréw, pozwalajaca na
potozenie izolacji kauczukowej, pokrywa musi posiada¢ uchwyty.
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